PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BELCHATOWIE
ul. Okrzei 49, 97-400 Belchatéw
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Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989)
oraz sprawozdania z dnia 13.09.2016r. nr PSSE-OL-LHK/N/89B/1,2,3/16 i nr PSSE-OL-
LHK/N/89B/4,5/16 z badan przeprowadzonych przez: Oddzial Laboratoryjny Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, 98-300 Wielun, ul. POW 14

(nazwa laboratorium wykonujqcego badanie)

prébki wody nr 96/HK/16/1, 96/HK/16/2, 96/HK/16/3, 96/HK/16/4, 96/HK/16/5 protokot
pobrania nr 96/HK/16 pobranych do badania w dniu 05.09.2016r. z wodociagu Kleszczow:

- SUW woda wychodzaca do sieci - Lekinsko

- SUW woda wychodzaca do sieci — Kolonia Luszczanowice

- sie¢ Lekinsko — Przedszkole Samorzadowe

- siec Kleszczow ul. Gtowna 82 — Apteka

sie¢ Kleszczow ul. Przemystowa 5 - Uponor

(miejsce pobrania, nazwa urzqdzenia)

Zaklad Komunalny Kleszczéw Sp. z 0.0 97-410 Kleszczéw, ul. Gléwna 41
(wlasciciel/eksploatujacy urzqdzenie)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie
stwierdza, ze
w zakresie przebadanych parametréw nie zostaly naruszone wymagania okreSlone
w w/w rozporzadzeniu
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pPodpis
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989)
oraz sprawozdania z dnia 13.09.2016r. nr PSSE-OL-LHK/N/90B/16 z badan
przeprowadzonych przez: Oddzial Laboratoryjny Powiatowe] Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Wieluniu, 98-300 Wielun, ul. POW 14

(nazwa laboratorium wykonujqcego badanie)

probki wody nr 97/HK/16/1 protoko6t pobrania nr 97/HK/16 pobranych do badania w dniu
05.09.2016r. z wodociggu Bogumilow:
- sie¢ kamien posesja 40A — budynek gospodarczy

(miejsce pobrania, nazwa urzqdzenia)

Zaktad Komunalny Kleszczéw Sp. z 0.0 97-410 Kleszczdw, ul. Gldwna 41
(wiasciciel/eksploatujqcy urzqdzenie)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie
stwierdza, ze
w zakresie przebadanych parametréw nie zostaly naruszone wymagania okreslone
w w/w rozporzadzeniu
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